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INFORME N.º 00008- 2026 /GOB.REG-HVCA/DIRESA-HPT-SEMERG
A	:	MC. HARDY ESPLANA BOZA
	DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL DE PAMPAS
ATENCION            :     SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
DE	: 	DR. HECTOR D. GONZALES OTAIRO
	JEFATURA DE LA UPSS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE PAMPAS
ASUNTO	:	 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

 REF                     :     MEMO. MULTIPLE N°0022-2026/GOB.REG-HVCA/HP-UGRH.
                                  INFORME N°00020-2026/GOB.REG-HVCA/DIRESA/HPT-USS

FECHA	: 	PAMPAS, 30 de enero de 2026

Por medio del presente me es grato dirigirme a Usted, aprovechando la oportunidad para saludarlo e informarle lo siguiente:
En atención al INFORME N°00020-2026/GOB.REG-HVCA/DIRESA/HPT-USS; El levantamiento de observaciones, según la inspección de DIRESA HUANCAVELICA OCTUBRE 2025.  Luego de haber tomado conocimiento de las observaciones, procedo a remitir el levantamiento de las observaciones subsanables, con la finalidad de su revisión correspondiente.
OBSERVACIÓN N°1: BALONES DE OXÍGENO.
· Se formula y envía INFORME N.º 00007- 2026 /GOB.REG-HVCA/DIRESA-HPT-SEMERG a servicios generales para la reubicación de dichos balones de oxígeno, en virtud al riesgo latente que pueda suscitarse. 
OBSERVACIÓN N°2:  REUBICACIÓN DEL UPS DE EMERGENCIA 
· Actualmente el hospital no cuenta con infraestructura, ni área para poder reubicar en otra zona la UPS EMERGENCIA, aparte que actualmente se está construyendo el Hospital De Pampas en otro sector de la ciudad. Hecho que imposibilita la construcción y/o reubicación de la UPS DE EMERGENCIA.    
OBSERVACIÓN N°3: SERVOCUNA INOPERATIVA.
· La servocuna del tópico de pediatría actualmente se encuentra declarada de BAJA debió a su inoperatividad y tiempo de uso, hecho que tiene de conocimiento el área de patrimonio y la misma Dirección Ejecutiva del Hospital De Pampas. Estamos a la espera de la reposición del mismo para una adecuada atención de los pacientes lactantes y recién nacidos.
OBSERVACIÓN N°4: TERMÓMETRO DE MERCURIO
· Actualmente ya no se utiliza los termómetros de mercurio, mediante MEMORAMDUM Nº 0001- /GOB.REG-HVCA/DIRESA-HPT-SEMERG
Se ordeno dejar de usar el termómetro de mercurio.


Observación N° 5 – 6 – 9:  EQUIPOS BIOMEDICOS MONITOR MULTIPARÁMETRO 
·  Existe un programa de mantenimiento preventivo / correctivo del equipamiento biomédico correspondiente al año 2025. Este plan lo tiene el área de servicios generales y mantenimiento.
· Debo señalar que dichos equipos biomédicos se encuentran dados de Baja, debido a que supero el tiempo de uso. Y en estado malo según los criterios de evaluación de servicios generales y mantenimiento.    
Observación N.°7: PERSONAL NO CUENTA CON ACERVO DOCUMENTARIO
· El área de recursos humanos tiene en su archivo las habilidades profesionales, y demás legajos actualizados del personal de la UPS EMERGENCIA.  
Observación N.°8: GUIAS DE PRACTICA CLINICA DESACTUALIZADAS.
· En coordinación con el área de CALIDAD, se sostuvo que actualmente se tiene guías de práctica clínica de gineco obstetricia y pediatría que están en evaluación y corrección de observaciones.
OBSERVACIÓN N.°10: INSUMOS DE LIMPIEZA PAPEL TOALLA, JABÓN LÍQUIDO, ETC.
· La última adquisición de insumos de limpieza personal se hizo a través de la oficina de epidemiologia, sin embargo, no se abastece a la UPS DE EMERGENCIA. 
Agradeciendo la atención que le brinde al presente me suscribo de Ud., no sin antes manifestarle las muestras de mi especial consideración.  Atento a cualquier coordinación

Atentamente, 
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